
 

 

Larm 

 

A-larm, fast rött sken. Driftfel på ventilationsaggregat, Tag kontakt med HaMi för felsökning/ åtgärd. 

Felanmälan till HaMi:  info@hami.se  eller tel: 013-14 81 50 

 

 

 

B-larm, blinkande rött, filterlarm, behöver ej felanmälas.  

Larmet kvitteras i samband med filterbyte som HaMi utför 
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